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Suite à l'affluence des demandes d'hébergement :

La salle machine était saturée au niveau de 
l’espace, de la climatisation, des onduleurs
Le câblage électrique et informatique est difficile 
à gérer

25 armoires doublement alimentées (EDF et ondulé)
200 serveurs

(  une réflexion s'est engagée pour une évolution
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La situation en 2008
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Câblage
Prébrassage serveurs et concentrateurs
Réorganisation du faux-plancher

Électricité
Faciliter l'ajout d'alimentation électrique dans une 

armoire
Équilibrer facilement les phases

Climatisation
Fournir la même puissance climatique partout
Plus de souplesse

Pour tous
Tolérance aux pannes
Facilité d'évolution
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L'évolution souhaitée
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Une étude des besoins climatiques et énergétiques 
avec l’aide d’un cabinet pour la partie climatique
Une étude en interne sur l’évolution du câblage 
informatique
Une étude en interne sur la construction d’une 
nouvelle salle machine et de son accès
Montage d’un dossier financier
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Les études réalisées
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Étude et réalisation en interne
Étude

Contact auprès de fournisseurs
Visite de « show-rooms » et de sites en production

Réalisation cuivre
Armoires de précâblage pour serveurs et commutateurs côte 

à côte
Brassage via des jarretières RJ45

Réalisation fibre
Chemin de goulottes au dessus de toutes les armoires
Suppression des fourreaux en faux-plancher
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Câblage
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Les travaux entrepris :
le câblage modifié
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Etude et réalisation : le câblage
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Étude et appel d'offre difficilement réalisables en 
interne
Analyse de l'existant
Estimation des besoins futurs

Calcul de charge des lignes électriques existantes
Calcul de puissance et de débit des climatiseurs
...

Rédaction d'un CCTP incluant des éléments pointues
Contrôle et analyse des réponses

(  Un cabinet d'étude comme maître d'œuvre, mais des 
demandes spécifiques de notre part (ex : 
supervision « réseau » des équipements installés)
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Climatisation et électricité
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Réalisation

Nouveau TGBT alimenté par de nouvelles lignes depuis 
le poste haute-tension (triphasé 630 KVA maxi)
Alimentation des armoires serveurs par un système 
« Canalis » (avec un L comme dans les supermarchés et 
non un B comme dans les teufs)
Nouveau groupe électrogène
Climatisation à eau glacée « free-cooling » avec 
compresseur à deux modules et 2 échangeurs 
redondants par salle
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Climatisation et électricité
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La solution « Canalis »

9

Climatisation et électricité



JRES 2009 Olivier LACROIX - 
CIRIL

Respect des délais
Derniers travaux et réglages finaux de la climatisation 

toujours pas terminés
Aller-retour entre le maître d'œuvre, l'installateur et le 
fournisseur

Chacun lit le CCTP à sa manière

Équipements « réseaux »
Des fonctionnalités non conformes à la demande pour le 

groupe électrogène
Difficile de trouver le bon contact

Mise en place des équipements
Groupe électrogène pas idéalement positionné
Des protections de coup de points oubliés dans le CCTP
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Les principaux soucis rencontrés
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Un bureau d'étude pour la maîtrise d'œuvre est 
nécessaire
Un CCTP complexe devrait être contrôlé par une 
tierce partie

À voir en fonction du coût par rapport au montant du 
projet

Ne pas hésiter à agiter le spectre des pénalités
Faire remonter très rapidement toute anomalie au 

maître d'œuvre
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Les leçons de cette expérience


